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LEGENDA MECANICA

TUBULAGCAO DE AGUA GELADA (A SER INSTALADA)

TUBULACAO DE AGUA GELADA (EXISTENTE)

TUBULAGCAO DE AGUA GELADA (DESLOCADA)

VALVULA BALANCEADORA DE CIRCUITO

VBM [M] ;

N VALVULA BORBOLETA MOTORIZADA
vB

VALVULA BORBOLETA

CHR CHILLER

BR BOMBA DE REPOSIGAO

BP BOMBA PRIMARIA DE AGUA GELADA

BPR BOMBA PRIMARIA DE AGUA GELADA (RESERVA)
BAGP BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA

BAGS BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA

EQUIPAMENTO (EXISTENTE)

EQUIPAMENTO (DESLOCADO)

EQUIPAMENTO (A SER INSTALADO)

00 |PROJETO EXECUTIVO

20/07/17|

REV. |ALTERACAO

DATA |VISTO
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amento Térmico Inte gra do0 interplran@interplan.eng.br

e wwwlirnferplan.eng. br
Y | RUA JOAO TUDE DE MELO, 77/123
- PARNAMIRIM - 52.060-010 - RECIFE - PE
PABX: +55 (0**81) 3442-6800

CLIENTE:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE-PE

OBRA:

REFORMA TCE—-PE (EDIFICIO DOM HELDER)

PROJETO:

AR CONDICIONADO CENTRAL E VENTILACAO MECANICA

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA — CENTRAL DE AGUA GELADA

RESPONSAVEIS TECNICOS:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANTAS
FABIANA BARRETO DANTAS GUSMAO

crea 4690—D/PE
crea 32130-D/PE

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

ESCALA: 'N° DOCUMENTO
1/50 | 1177 -010 |h§

OPERADOR:

DATA/HORA:

E PROIBIDO DE ACORDO COM A LEI N° 5988 ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL A REPRODUCAO
TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO BEM COMO SUA COMUNICACAO A TERCEIROS SEM
A AUTORIZACAO POR ESCRITO DA PLANEJAMENTO TERMICO INTEGRADO E CONS. LTDA




